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				Standartlar Doğrultusunda Yapısal Kablolama Sistemi Tasarımı ve Uygulama   Yazı Dizisi-3   “Bakır Kablo“
				Önceki YazıSonraki Yazı
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 Doğrultusunda Yapısal Kablolama Sistemi Tasarımı ve Uygulama 

Yazı Dizisi-3 

“Bakır Kablo“

Kutlugün Sürmeli

4. Bakır Kablo

Yapısal kablolama sistemlerinde kullanılmakta olan bakır kablolar ise, UTP ve STP olarak ikiye ayrılmaktadır.

STP kablolar’da ISO/IEC 11801 standartlarına göre F/UTP , SF/UTP ve S/FTP olmak üzere üç ayrı ekranlama yapısına ayrılmaktadır.

UTP : Unshielded Twisted Pair ( Ekransız Sarmal Çift )

STP : Shielded Twisted Pair ( Ekranlı Sarmal Çift )

U: Ekransız / Korumasız ( Unshielded )

S : Kalay Kablo Bakır Örgü

SF : Folya + Örgü

F : Folyalı Ekranlama / Koruma

TP : Twisted Pair  ( Bükülü Çift / Per )

[image: b-kablo]
Şekil 5 : ISO/IEC 11801’e göre Bakır Kablo Çeşitleri

Genel olarak yeni yapılacak olan uygulamalarda yatay kablolamanın minimum Class E / Category 6 sistemlerini desteklemesi önerilmektedir. Kategori 6 sistemlerden daha yüksek bir performans istenildiği zaman Class EA / Kategori 6A ( 10 Gb/s ) sistem önerilmektedir, ve bu uçtan uca tüm iletim hattındaki bileşenler için geçerlidir.

Yatay kablolamada kurulan iletim hatlarının sonlandırması aynı konfigurasyon ile terminasyon yapılması gerekmektedir. Güncel olarak iki terminasyon (sonlandırma) konfigürasyonu genel olarak kullanılmaktadır, bunlar T568A ve T568B’dir. Her iki konfigürasyon’da ANSI/EIA/TIA 568 Amerikan standartlarında açıklanmaktadır. Günümüzde endüstriyel standart olarak ABD, Avrupa’da ve Türkiye’de T568B konfigürasyon yöntemi ethernet hatların sonlandırılmasında  kullanılmaktadır.

Tablo-3 T568B’ye göre pin/per konfigürasyonunu göstermektedir.

[image: rj45]
Tablo - 3 : T568B’ye göre pin/per konfigürasyonu

Bir sonraki yazımızda  “ Fiber Kablo  “ ile devam edeceğiz.				

				
Önceki YazıSonraki Yazı
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					E-BÜLTEN KAYIT
					
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
					

				

				
					
					
					
                    

                    
                        
                        Aydınlatma metni'ni okudum, kabul ediyorum.
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					Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
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							Aydınlatma metni'ni okudum, kabul ediyorum.
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