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Yangın Güvenliği Kablolar ile Başlar.

Yazı Dizisi-1

Yangın Riski Düşük Kablolar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?

Dario Giordani

Araştırmalar, elektrik devrelerinin bütünlüğünün korunmasına, yangının kontrol altında tutulmasına, yoğun duman ve irite edici gaz oluşumunun azaltılmasına kabloların önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Sürekli yenilenen yangına karşı güvenli kablolar insan hayatının korunmasına ve yangına karşı korunmaya katkıda bulunmayı hedefler.
Yangın Riski Düşük kablolar, yangın halinde kaçış için daha fazla zaman kazandırır ve zararlı gazlar yaymaz.

Yangın Riski Düşük Kablolar Yangın kaynaklı ölümlerin çoğu yangın sırasında yayılan tehlikeli gazların solunmasından kaynaklanır. Mümkün olan en yüksek görünürlük dâhilinde güvenli tahliyeyi kolaylaştırmak suretiyle bu gazlara maruz kalım süresini azaltmak kritik öneme sahiptir. Yangın Riski Düşük kablolar duman yoğunluğunun ve gaz yayımının daha düşük olmasını sağlar, alevlerin yayılmasını önler ve ısı salımını azaltır.

[image: D.G. R3]
Yangına karşı güvenli kablolar-Metro İstasyonları

Yangına Dayanıklı kablolar yangın sırasında enerjinin ve telekomünikasyon acil durum devrelerinin bütünlüğünü sağlamak için kullanılır.

Yangına Dayanıklı kabloları güvenlik sistemlerinin (güvenlik kameraları, duman havalandırma, sesli alarmlar, vb.) yangın başladıktan sonra belli bir süre daha çalışmaya devam etmesine olanak sağlayarak kaçışı kolaylaştırır.
Yangına Dayanıklı kabloları yangın güvenliğine aktif olarak katkıda bulunur.

[image: D.G.R.2]

Avrupa’da, güvenlik en önemli konulardan biridir. Avrupa Komisyonu yapı malzemelerinin sınıflandırılmasını düzene sokmak açısından spesifik bir Yönetmelik meydana getirmiştir: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (YMY). YMY yakında yürürlüğe girecek ve kablolar üzerinde de etkisi olacak, ancak güvenliği bekletemeyiz.

 
Yangın Riski Düşük Kablolar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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1-Yangın Riski Düşük kablolar Yangın Güvenliğine nasıl katkı sağlayabilir?

Kapalı mekânlardaki yangınlarda ölümlerin temel nedeni duman ve zararlı emisyonlardır, zira bunlar kaçış şansını önemli ölçüde düşürmekte ve donanıma gelen zararı, fiilen yanan alanın çok daha ötesine yaymaktadır.

Hem aktif hem de pasif koruma açısından bu noktada kabloların katkısı kilit öneme sahiptir.

Yangına Dayanıklı kablolar aktif koruma açısından her türlü alarm devresinin esas bir bileşenidir.

Oluşan dumanın düşük seviyeli yoğunluğu ve artıkların asitliği, yangın durumunda tehlikeli gaz varlığının azaltılmasını ve kaçışın kolaylaştırılmasını mümkün hale getiren malzemelerin seçiminde temel kriterlerdir.
Yangın sırasında yoğun duman ve zararlı emisyon oluşumunun olabildiğince düşük olması esastır.
Yangın sırasında ölümlerin çoğu tehlikeli gazların solunması nedeniyle meydana gelir. Mümkün olan en iyi görünürlük dâhilinde güvenli tahliyeyi kolaylaştırarak, bu gazlara maruz kalımı azaltmak çok önemlidir.

Yangın Riski Düşük kablolar daha düşük duman yoğunluğu ve gaz emisyonu sağlar, alevlerin yayılmasını önler ve pasif koruma için ısı salımını azaltır. En ünlü Yangın Mühendisliği Üniversitelerinden biri olan İsveç Lund Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir simülasyon, kabloların emisyonlara ve yangın çıkışına olan kritik katkısını net olarak kanıtladı.

Simülasyonda kullanılan- iki kablo karşılaştırıldığında, tahriş edici gazların (HCI, akrolein, Formaldehit) ve dumanın (görünürlüğü 10 m ilâ 5 metrenin altına düşürecek şekilde) oluşumu açısından, seçilen tasarımdaki yangın tahliyesinde bazı işgaller için M kablosunun kritik koşullar yarattığı görülebilmektedir. Bu durum pratikte yangın güvenliği mühendisliği prensiplerinin kullanılabildiği anlamına gelir.” Kablolar içeren bir Yangın senaryosu için kritik tahliye koşullarının simülasyonu ve iki farklı kablonun kıyaslaması - Patrick van Hees, Daniel Nilsson, Emil Berggren - Yangın Güvenliği Mühendisliği ve Sistem Güvenliği Bölümü – Lund University, İsveç - Brandteknik och Riskhantering. Lunds tekniska högskola. Lunds universitet - 3147 numaralı
Rapor, Lund 2010
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Yangına karşı güvenli kablolar-Atriyumlar

2-Diğer ürünlere kıyasla, bir yapıya tesis edilen kablonun miktarı önemli mi?

Kablolar çevremizde bulunur ve çoğunlukla tesis edildiklerinde görünür halde olmazlar. Odaları ve zeminleri kesintisiz olarak birbirine bağlar ve duvarlardan geçerler. Bir yangın durumunda kablolar bu nedenle kablolama sistemi üzerinden binanın tümüne alev yayılımını sağlayan kritik bir vektör olabilmektedir. Modern binalarda hızlı teknolojik evrim nedeniyle (elektrikli uygulamalar, telefonlar, bilgisayar bağlantıları, vb.) yalnız kabloların hacmi bile şaşırtıcı düzeyde olabilmektedir. Pek çok ofis ve mağaza binalarında yükseltilen BT ağları ve yeni elektrikli güvenlik standartları neticesinde yeni kablolar eklenir. Bu kabloların tümü yangın için önemli miktarda bir yakıt niteliğindedir.

Ellili yıllarda, tutuşma ile alevlenme arasında geçen ortalama süre 15 dakikaydı. Şimdi ise 3 dakikadan sonra ölümcül durumlar meydana gelebilmektedir. Bu değişimin nedeni evlerimizde plastik miktarının artmış olmasıdır.

İsveç SRSA (İsveç Kurtarma Hizmetleri Kurumu), Yangını Önleme üzerine düzenlediği raporda (SRSA - B. Albinson - Yangın güvenliğini sağlamanın alternatif yolu, 2002) şöyle demektedir: “1950’de, tutuşma ile alevlenme arasında geçen süre ortalama 15 dakikaydı. 25 yıl sonra bu süre 5 dakikaya indi. Günümüzde ise 3 dakikadan sonra ölümcül koşullar gerçekleşebilmektedir. Bu değişimin tek nedeni evlerimizde daha fazla plastik kullanıyor olmamızdır.”

Son 50 yılda artan plastik kullanımının, kaçış süreleri üzerinde önemli etkisi olmuştur. Bu nedenle tehlikeli emisyonların azaltılmasına yönelik her türlü çaba önemlidir.

Yüksek Yangın Riskine sahip projelerde “ Yangın Riski Düşük kablolar” kabloların kullanılması insan yaşamının ve mülkün korunmasına katkıda bulunur.

Bir sonraki yazımızda “Yangın Riski Düşük Kablolar Hakkında Sıkça Sorulan Sorulara” devam edeceğiz.				
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