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				Hava İzoleli Orta Gerilim  Panolarında Hava  İzolasyon  Mesafesi Yazı Dizisi 2
				Önceki YazıSonraki Yazı


				
				

Hava İzoleli Orta Gerilim Panolarında Hava İzolasyon Mesafesi

Yazı Dizisi-2

Göker YILMAZ

Herhangi bir izole malzeme kullanmadan veya hava izolasyon mesafesini arttırmadan, sadece
pano içerisindeki elektriksel alanı değiştirmek suretiyle de yıldırım darbe gerilimi testinde
iyileştirme sağlanabilir. Bu amaçla Laboratuvarı’nda yıldırım darbe testleri yapılarak, aşağıdaki tasarımların getirmiş olduğu iyileştirmeler gözlemlenmiştir.

· Resim 1’deki düzenekte görülen “A” hava izolasyon mesafesinin farklı değerleri
için düzeneğin dayanabildiği yıldırım darbe gerilimi değerleri tespit edildi. Daha
sonra mesnet izolatörü ile gerilim uygulanan metal parça arasına Resim 2’de
görüldüğü şekilde metal elektrod monte edilerek test tekrarlandı. Metal
elektrodun getirmiş olduğu iyileştirme Tablo 3’de görülmektedir.

Resim 1: Elektrod kullanımının getireceği iyileştirmeyi görmek üzere hazırlanmış test
Düzeneği



Resim 2: İzolatör ile topraklı metal arasında metal elektrod kullanımı



Tablo 3: Elektrod kullanımının yıldırım darbe gerilim testinde getirmiş olduğu
İyileşme



Not: Her bir gerilim seviyesi için 5 adet yıldırım darbe gerilimi uygulanmıştır.

· Resim 3’ de görülen düzenekte metal iletken olarak aynı boyda iki ayrı parça
kullanıldı. Resim 4’ de görüleceği üzere parçalardan birisi dikdörtgen şekle sahip
iken diğerinin kenarları yuvarlatıldı. Tablo 4’ de sivri köşeleri yuvarlatmanın
yıldırım darbe testinde sağladığı iyileştirme görülebilir.

Resim 3: Düz kenarları yuvarlatmanın getireceği iyileştirmeyi görmek üzere hazırlanmış
test düzeneği



Resim 4: İletken metalin kenarlarının yuvarlatılması



Tablo 4: Düz kenarların yuvarlatılmasının yıldırım darbe gerilimi testinde getirmiş
olduğu iyileşme.



Not: Her bir gerilim seviyesi için 5 adet yıldırım darbe gerilimi uygulanmıştır.
Sonuç olarak herhangi bir izole malzeme kullanmadan veya hava izolasyon mesafesini
arttırmadan uygulanabilen bu tür çözümler gerek daha güvenli gerekse daha düşük maliyetli
olması açısından tasarım aşamasında büyük önem kazanmaktadır.				

				
Önceki YazıSonraki Yazı
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	•  Elektrik Enerjisinde Şebeke Jeneratör Ayrımı
	•  Bakır Kaplı Alüminyum (CCA) Kablolar
	•  Nötr Noktası İzole Edilmiş Radyal OG Tesislerde Toprak Hatası Koruması
	•  FTP-F/UTP-U/FTP? Nedir farkı?
	•  Yeni Asansör Yapım ve Montaj Standardı EN 81-20 Gerekleri
	•  Devre Kesicilerde Icu, Ics, Icw ?
	•  DALI mi ? KNX mi ? Nedir bu DALI ? Yazı Dizisi-2
	•  Asansörlerin Yangın ve Deprem Anında  Davranışları
	•  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği  Değişikliği Yayınlandı


					Popüler Güncel Haberler
	•  Jeneratöre İhtiyacınız Olduğunda Çalışmamasının Nedenleri
	•  ETP-Güç Hesabı,Gerilim Düşümü Çalışma Grubu  Çalışmaları
	•  Hubble Uzay Teleskopu
	•  Bakır Kaplı Alüminyum (CCA) Kablolar
	•  Elektrik Tesisatlarında Kısa Devre Akımlarının Hesaplanması
	•  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği  Değişikliği Yayınlandı
	•  Güncellenen  Otopark Yönetmeliğinde Şarj Ünitesi Zorunluluğu 
	•  Yeni Türkiye Deprem Haritası
	•   Türkiye Kaybediyor: Talep Güç ve Gerilim Düşümü Hesapları
	•  IEC 62271-200 Standardı ve OG Hücre Sınıflandırmaları


					Popüler Geleceğin Teknolojileri Haberleri
	•  Hubble Uzay Teleskopu
	•  Tanrı Parçacığı
	•  Elektrik Dağıtım Şirketleri  Neden Nesnelerin İnternetinden Yararlanmak için Veri Analizlerine Yatırım Yapmalı
	•  Bilim ve Çoklu Evrenler
	•  Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)   “ Akıllı Üretim İşletmesi Evrimi ”
	•  Gelecekteki Becerilerimiz Bugünden Farklı ve Daha Önemli Olacak ..!
	•  Akıllı Binalardan Akıllı Şehirlere
	•  Mesleğimizin Geleceği
	•  Akıllı Makineleri Anlamak:  Geleceği Nasıl Şekillendirecekler  Yazı  Dizisi-1
	•  “Akıllı” Makinelerin Yükselişini Benimsemek Neden Son Derece Mantıklı


				

			

			
				
					
						Anasayfa
						Yazarlar
						Hakkımızda
						İletişim
						İzinsiz kopyalama yapılamaz. Tüm hakları saklıdır.  —   © 2019
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   |   Çerez Politikamız

					

					
						
					

					

				

			

		
		
		
		
		

	