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Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Yedek Güç Kaynakları Hatalı Uygulamaları



Aytekin Durmuş



 
Yangın algılama ve alarm sistemlerinde, TS CEN-TS 54-14 te belirtilen kriterler ve batarya kapasite hesapları doğrultusunda yedek güç kaynakları kullanılmaktadır. Yedek güç kaynakları TS CEN-TS 54-14 de belirtildiği gibi EN 54-4 onaylı olmalıdır.



Yedek güç kaynakları (bataryalar) ile ilgili ülkemizde genel olarak yapılan hatalar ve alışkanlıklar vardır ve aşağıdaki paragraflarda bazı önemli hususlara değinilmiştir.



Özellikle sahada kullanılan yedek güç kaynakları için standart UPS sistemi yaygın ve hatalı olarak kullanılmaktadır. Yangın algılama ve alarm sisteminin bir parçası olan ve ayrı bir güç kaynağı ihtiyacı olan algılama ve uyarı cihazları için EN 54-4 onaylı bataryaların kullanılması gerekmektedir.



Yapılan genel hatalardan biride yedek güç kaynağı (batarya) kapasite hesaplarında bekleme süresinin 24 saat üzerinden hesaplanmasıdır. Ancak TS CEN-TS 54-14 de, belirli kriterler doğrultusunda, batarya bekleme süreleri 72 saat, 30 saat ve 4 saat olarak belirlenmiştir.



TS CEN-TS 54-14 madde A.6.7.3 e göre;



Ana besleme kaynağında olabilecek arızalara karşı tedbir olmak üzere, yedek besleme kaynağı sistemi en az 72 saat süreyle çalışır durumda tutabilmeli, bu süreden sonra en az 30 dakika süreyle alarm yükünü besleyebilmelidir.

Sistemin mahallî veya uzak gözetiminden derhal arıza ikazı verildiği durumlarda ve tamir sözleşmesinin 24 saatten kısa azami tamir süresi verdiği hallerde asgari yedek kapasite 72 saatten 30 saate düşürülebilir. Yedek malzemelerin, tamir personelinin ve yedek jeneratörün her zaman sahada bulunması hâlinde bu süre 4 saate indirilebilir.



Yukarıda verilen yedekleme süreleri normal uygulamalar için yeterli görülen sürelerdir. Bazı uygulamalarda daha uzun süreler gerekli olabilir.



Ülkemizde hemen hemen hiç kullanılmayan ve yukarıda açıklanan yedek güç kaynaklarına, bataryalarına ek olarak; duman ve ısı kontrol sistemlerinde (duman damperi, yangın damperi vb…) kullanılması gereken yedek güç kaynakları ve bataryalar; EN 12101-10 (EN 12101-10: Smoke and heat control systems Part 10: Power Supplies) standardına uygun olmalıdır.



Sonuç olarak yangın algılama ve alarm sistemlerinde ve duman kontrol sistemlerinde kullanılacak bütün güç kaynakları ve bataryalar, yukarda belirtilen standartlara uygun olmalıdır ve ilgili standartlar doğrultusunda; tasarım, imalat ve işletme şartları yerine getirilmelidir.
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                        Aydınlatma metni'ni okudum, kabul ediyorum.
                    

					KAYDET
					

				

			

			
			
			
				
[image: ][image: ]





[image: ]





[image: ]





[image: ][image: ]





[image: ][image: ][image: ]





[image: ][image: ]


				

			

			
			
							
		

		

	


		
			
				
				
					Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!

					
										

				

				
					
						
						E-Bülten Kayıt

						
                        
                        Kaydet
                        

						
							
							Aydınlatma metni'ni okudum, kabul ediyorum.
						

                        

					

				

				

				
			

		
		
			
					Popüler Teknik Makaleler
	•  Harmonik Nedir ? ve Azaltma Yöntemleri Nelerdir?
	•  Elektrik Enerjisinde Şebeke Jeneratör Ayrımı
	•  Bakır Kaplı Alüminyum (CCA) Kablolar
	•  Nötr Noktası İzole Edilmiş Radyal OG Tesislerde Toprak Hatası Koruması
	•  FTP-F/UTP-U/FTP? Nedir farkı?
	•  Yeni Asansör Yapım ve Montaj Standardı EN 81-20 Gerekleri
	•  Devre Kesicilerde Icu, Ics, Icw ?
	•  DALI mi ? KNX mi ? Nedir bu DALI ? Yazı Dizisi-2
	•  Asansörlerin Yangın ve Deprem Anında  Davranışları
	•  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği  Değişikliği Yayınlandı


					Popüler Güncel Haberler
	•  Jeneratöre İhtiyacınız Olduğunda Çalışmamasının Nedenleri
	•  ETP-Güç Hesabı,Gerilim Düşümü Çalışma Grubu  Çalışmaları
	•  Hubble Uzay Teleskopu
	•  Bakır Kaplı Alüminyum (CCA) Kablolar
	•  Elektrik Tesisatlarında Kısa Devre Akımlarının Hesaplanması
	•  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği  Değişikliği Yayınlandı
	•  Güncellenen  Otopark Yönetmeliğinde Şarj Ünitesi Zorunluluğu 
	•  Yeni Türkiye Deprem Haritası
	•  Global Veri Merkezi Pazar Araştırması:2023 
	•   Türkiye Kaybediyor: Talep Güç ve Gerilim Düşümü Hesapları


					Popüler Geleceğin Teknolojileri Haberleri
	•  Hubble Uzay Teleskopu
	•  Tanrı Parçacığı
	•  Elektrik Dağıtım Şirketleri  Neden Nesnelerin İnternetinden Yararlanmak için Veri Analizlerine Yatırım Yapmalı
	•  Bilim ve Çoklu Evrenler
	•  Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)   “ Akıllı Üretim İşletmesi Evrimi ”
	•  Gelecekteki Becerilerimiz Bugünden Farklı ve Daha Önemli Olacak ..!
	•  Akıllı Binalardan Akıllı Şehirlere
	•  Mesleğimizin Geleceği
	•  Akıllı Makineleri Anlamak:  Geleceği Nasıl Şekillendirecekler  Yazı  Dizisi-1
	•  “Akıllı” Makinelerin Yükselişini Benimsemek Neden Son Derece Mantıklı


				

			

			
				
					
						Anasayfa
						Yazarlar
						Hakkımızda
						İletişim
						İzinsiz kopyalama yapılamaz. Tüm hakları saklıdır.  —  [image: ] © 2019
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   |   Çerez Politikamız

					

					
						[image: ]
					

					

				

			

		
		
		
		
		

	